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MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - TELEORMAN

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA
Str. Mihaita Filipescu; Nr. 30; Alexandria; Teleorman

TEL.: 0247/311.482; FAX:0247 / 312.095; Web site: dsptr.ro

BULETIN ANALIZE MICROBIOLOGICE - APA POTABILA
Nr. 436 din: ziua 05 luna 05 anul 2022

Solicitant/Beneficiar: S.C APA SERV — ROSIORI DE VEDE
Adresa:Rosiori de vede; Jud. Teleorman

Tipul probei: Apa potabila

Locul prelevarii: : SC APA SERV- ROSIORI DE VEDE
Probe: Statie tratare

Prelevat de: Clapan Andrei; Data si ora prelevarii:05.05.2022 / ora 10:00

Cantitatea prelevatd/document prelevare: 1x500mL/P.V.100/operational
Receptie probe: As.Rotaru Iulia.; Data si ora 05.05.2022/ora: 14;00
Starea probei la receptie: corespunzitoare;

Data efectudrii analizei 05.05.2022-09.05.2022

Sursa de apa Nr.total bacterii Escherichia coli/ . *Pseudomonas .
. Nr.col.1a22°C/1mL ) Enterococi . Clostridium
potabila SREN SO Nr.col.1a37°C/1mL coliforme/100mL | 100mL intestinali/100mL | 2STRSiNOs s enc
A §2253001 SR EN [SO 6222:2004 | SR EN ISO SR EN ISO ww ENISO | 100mL E“m A
Reg. . 9308-1/2015/ 9308-1/2015/ 4503002 SR ENISO P 3£.13
| UNE 1 VMA cf. A1/2017 A1/2017 o 1626:2008 e
W Legii nr. VMA/nicio | Val. VMA/nicio | Val. VMA | Val. VMA | Val. VMA | Val VMA | Val. | VMA  Val
7 458/2002 modificare | determ. | modificare | Determ. Determ. Determ. Determ. determ | determ
Repub. 2012 | anormala | ufc/mL | anormala | ufc/mL ufc/mL ufc/mL ufc/mL
Statie tr: ,
675 | 1¢ tratare 0 0 0 0
Abrevieri: ufc = unitati formatoare de colonii; VMA = valoare maxima admisa
___ COORDONATOR LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA, P~
rUL o N Dr. Sareh Maria-Cornelia Exec.: As. med. lab. Rotaru Iulia V.

Dr. Sareh Maria-Comelia

L.P.

Rezultatele se refera numai la probele analizate. Reproducerea partiald/totala a buletinului de rezultate este interzisi. Buletinul de analizd se emite in 2 exemplare:

exemplarul nr. 1 la beneficiar; exemplarul nr. 2 pentru laborator. Valorile maxime admise (VMA) sunt conforme cu prevederile legii 458/2002
potabile, republicata in 2012. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
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privind calitatea apei
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